
Székhely címe:
Telephelyek száma: 3

500-1 000 000 m3 között 0 GJ<1 GWh

Éves összefoglaló energetikai szakreferensi jelentés

CÉGADATOK

FŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK

TÁVHŐFÖLDGÁZ

2019 SOURCING Hungary Kft.

VILLAMOS ENERGIA

HOTEL GYULA Korlátolt 
Felelősségű Társaság

 5700 Gyula, Part utca 5.

ÉPÜLET
100%

60,82%

39,18%

ENERGIAMÉRLEG [MWhpr/év] HOTEL GYULA Kft. összesen 2019.

Vásárolt villamos energia Földgáz
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tonna702

A FELHASZNÁLT ENERGIA CO2 KIBOCSÁTÁSA
56,24%

43,76%

CO2 kibocsátás megoszlása 
energiahordozónként

Vásárolt villamos energia Földgáz

jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec

Vásárolt villamos energia 2019. 75 531 62 195 61 205 56 582 57 747 72 899 72 689 78 301 61 101 59 303 59 878 70 501

havi átlaghőmérséklet ◦C -0,30 4,60 9,50 13,60 15,40 23,40 23,00 24,40 18,50 14,00 10,30 3,80
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HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-HOTEL GYULA Kft. összesen

Vásárolt villamos energia 2019. havi átlaghőmérséklet ◦C

jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec

Földgáz 2019. 184 938 144 012 122 148 97 271 93 181 58 647 65 039 59 275 71 975 99 897 118 602 153 764

havi átlaghőmérséklet ◦C -0,30 4,60 9,50 13,60 15,40 23,40 23,00 24,40 18,50 14,00 10,30 3,80
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HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-HOTEL GYULA Kft. 
összesen

Földgáz 2019. havi átlaghőmérséklet ◦C
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100% 0

MEGVALÓSULT ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Passzív elérés:  Aktív elérés:  fő

ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK

világításkorszerűsítés, fázisjavítás, napelemes rendszer 
telepítése, hagyományos kazán cseréje kondenzációs 
kazánra, sűrített levegő kompresszor hulladékhő-

hasznosítás,  füstgáz hőhasznosítás, inverteres split 
klíma, közvetett szabadhűtéses rendszer,  elektromos 

gépkocsik targoncák használata hidraulikai 
beszabályozások, nyílászárócsere, homlokzati illetve 

födémszigetelések
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